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1  Allgemeines 

1.1  Vorwort 

Die vorliegende Brandschutzordnung gilt für alle Grundstücke und Gebäude der 
HFBK und beschreibt Verhaltensregeln, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten 
für den vorbeugenden Brandschutz und den Brandfall. Sie soll Kenntnisse über 
Brandschutzmaßnahmen vermitteln und damit den Brandschutz verbessern. 
Aufmerksamkeit und überlegtes Handeln aller hilft am besten, Brände zu verhü-
ten bzw. im Brandfall größere Schäden zu vermeiden.  

Aus Gründen der Vereinfachung und Verständlichkeit wird nachfolgend durch-
gängig die männliche Form verwendet. 

1.2 Ziele der Brandschutzordnung 

 Gewährleistung eines gefahren- und gefährdungsfreien künstlerischen Ar-
beitens an der Hochschule

 Sicherheit und Schutz von Menschen, Sachwerten sowie der Umwelt vor
Brandgefahren

 Information aller an der HFBK Hamburg Beschäftigten und Studierenden
über Maßnahmen des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

 Sensibilisierung beim Umgang mit brennbaren Stoffen

 Unterweisung und Schulung von Personen mit Aufgaben im vorbeugen-
den und abwehrenden Brandschutz

1.3 Gliederung der Brandschutzordnung nach DIN 14 096 

Brandschutzordnung Teil A 
(Aushang) 

Richtet sich an alle Personen, die sich in den Gebäuden der HFBK aufhalten 
(Beschäftigte, Studierende, Mieter von Räumen, Besucher, Gäste, Mitarbeiter 
von Fremdfirmen) 

Brandschutzordnung Teil B 
(Broschüre für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben) 

Richtet sich an Personen, die sich nicht nur vorübergehend in den Gebäuden der 
HFBK aufhalten (Beschäftigte, Studierende, Mieter von Räumen) 

Brandschutzordnung Teil C 
(Broschüre für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben) 

Richtet sich an Personen, denen besondere Aufgaben im Brandschutz obliegen 
(Leiter von Einrichtungen, Brandschutzbeauftragte, Brandschutzhelfer, Sicher-
heitsbeauftragte, Sachkundige für Schweißarbeiten)
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2 Brandschutzordnung Teil A 

        Brände verhüten 

   Offenes Feuer verboten 

Verhalten im Brandfall 

Ruhe bewahren 

Brand melden Feuerwehr Notruf 0-112# 

Pforte: 0-(040) 428 989 – 272# 

Feueralarm auslösen 
Alle sofort erreichbaren Personen 
verständigen 

In Sicherheit 
bringen 

Gefährdete Personen warnen 
Hilflose mitnehmen 
Türen und Fenster schließen 

Gekennzeichnete Fluchtwege 
benutzen 
Keinen Aufzug benutzen 
Auf Anweisungen achten 

Sammelplatz Uferstraße, Ecke Finkenau 
Wartenau, Ecke Uhlandstraße 
siehe Flucht- / Rettungswegeplan 

Löschversuch 
unternehmen 

Feuerlöscher benutzen 

Lerchenfeld 2, 
Wartenau 15, 
Finkenau  35 22.9.2020 

Brandschutzordnung nach DIN 
14096-Teil A 
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3  Brandschutzordnung Teil B 

Teil B der Brandschutzordnung enthält allgemein gültige Verhaltensregeln, mit 
denen der Brandentstehung und -ausbreitung vorgebeugt werden soll. Weiter-
hin sind Maßnahmen aufgeführt, die im Brandfall zu ergreifen sind. 

3.1  Brandverhütung 

Rauchverbote sowie das Verbot des Umgangs mit offenem Feuer und 
Licht sind einzuhalten. Streichhölzer, Aschenreste usw. dürfen nur in 
nicht brennbaren Aschenbechern abgelegt werden.  

Entzündliche, leicht- und hochentzündliche Flüssigkeiten (ehemals 
brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklassen AI, AII und B) dürfen an 
den Arbeitsplätzen nur in den dafür vorgesehenen Behältern und nur in 
der Menge des Handgebrauchs aufbewahrt werden.. 

Für Werkstätten, in denen ständig größere Mengen brennbarer Flüssig-
keiten benötigt werden, ist das Bereithalten in nicht bruchsicheren Be-
hältnissen bis zu 5 Liter bzw. in sonstigen Behältnissen bis zu 10 Liter 
Nennvolumen an geschützter Stelle zulässig.  

Brennbare Stoffe, Lagergüter und Abfälle wie z.B. Verpackungsmaterial 
sollen nur in den dafür vorgesehenen Räumen und Behältnissen ge-
sammelt und gelagert werden.   
Die Entsorgung muss zeitlich so erfolgen, dass beim Aufbewahren, 
Transportieren und Vernichten Gefährdungen vermieden werden. 
Lösemittel, auch Kleinstmengen, dürfen nicht in Ausgüsse geschüttet 
werden! 

Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkeiten getränkte Putzwolle, 
Putzlappen o.ä. dürfen nur in nicht brennbaren Behältnissen mit selbst-
schließendem Deckel aufbewahrt werden (Selbstentzündungsgefahr). 

Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln dürfen nur durch 
Elektrofachkräfte ausgeführt werden.  

Beschädigte elektrische Betriebsmittel sind unverzüglich außer Be-
trieb zu nehmen, zu kennzeichnen und zu sichern. 

Mängel an Brandschutzeinrichtungen und Schäden an elektrischen 
Installationen sowie Anzeichen hierfür (flackerndes Licht, Schmorge-
rüche, etc.) sind unverzüglich dem Hausservice zu melden. 

Elektrische Geräte sind ausschließlich bestimmungsgemäß, d.h. ent-
sprechend den Betriebs- oder/und Bedienungsanleitungen zu betrei-
ben. Der Hausservice ist befugt, private Geräte, von denen eine Ge-
fährdung ausgehen könnte, zu entfernen. 
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Geräte zur Speisenerwärmung (Kocher, Tauchsieder, Kaffeemaschi-
nen etc.) dürfen nur auf nicht brennbaren Unterlagen (z.B. Keramik-
fliesen) betrieben werden. In unmittelbarer Nähe der Geräte dürfen 
nur Materialien und Gegenstände, die mindestens schwer entflamm-
bar sind, angebracht oder abgestellt werden.  

Bei Dienst- oder Veranstaltungsschluss sind alle Maschinen, Anla-
gen und Geräte abzuschalten, sofern dieses nicht durch andere 
Gründe ausgeschlossen ist. 

3.2  Brand- und Rauchausbreitung 

Brandschutz-, Brandabschnitts- und Rauchschutztüren sind geschlossen zu 
halten.  

Ein Offenhalten von Türen und Klappen durch Verkeilen, Festbinden, Verstel-
len, Aushängen, Verändern oder Beschädigen der Türmechanik oder andere 
vergleichbare Maßnahmen ist nicht gestattet, es sei denn aus betrieblichen 
Gründen mit bauaufsichtlich zugelassenen Feststellanlagen. 

Bei Ausbruch eines Brandes sind alle Türen und Fenster sofort zu schließen, 
jedoch nicht abzuschließen. 

3.3  Flucht- und Rettungswege 

Jeder in einem Gebäude der HFBK Tätige hat sich eigenverantwortlich über die 
Flucht- und Rettungswege zu informieren. 

Die Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen darf nicht entfernt 
oder verdeckt werden. 

Flucht- und Rettungswege sind freizuhalten! 

Notausgänge müssen sich leicht öffnen lassen und dürfen während der Be-
triebszeit nicht abgeschlossen sein. 

Rettungswege im Freien, Bewegungsflächen und Zufahrten für die Feuerwehr 
und Rettungsdienste sind ständig freizuhalten. Einengungen jeder Art durch 
Fahrzeuge, Fahrräder, Müllcontainer und andere abgestellte Gegenstände sind 
unzulässig. 
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3.4  Melde- und Löscheinrichtungen 

In den Gebäuden der HFBK sind Feuermelder (Feuer-/Hausalarm), Not-
ruf-Telefone, Handfeuerlöscher, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen vor-
handen. Jeder Beschäftigte hat sich zu informieren, wo diese Geräte in 
seinem Bereich angebracht sind und wie sie gehandhabt werden. 

Beschäftigte, die für die Kontrolle und Bedienung der Brandmeldezentralen,  
Sprinkler- und Hausalarmanlagen sowie Lautsprecher etc. zuständig sind, 
müssen in die Bedienung fachgerecht eingewiesen sein. 

Feuerlösch- und Brandmeldeeinrichtungen sind stets zugänglich zu hal-
ten. Dieses gilt auch außerhalb der Gebäude, etwa für Überflur- und Un-
terflurhydranten. Entsprechende Hinweisschilder müssen jederzeit deut-
lich sichtbar sein. 

3.5  Verhalten im Brandfall 

Ruhe und Überblick bewahren! Panik vermeiden!  

Brand melden! 

Fenster und Türen schließen! 

Wenn möglich 
 Gase, laufende Maschinen und Geräte abstellen und
 in Laboren und Werkstätten den Not-Aus-Schalter betätigen.

Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung! 

Löschversuche unternehmen! 

3.6  Brand melden 

Feuerwehr-Notruf 112 (über Handy) 
Feuerwehr-Notruf 0-112# (über HFBK-eigenes Telefon)  

Die Meldung an die Feuerwehr sollte wie folgt aussehen: 

WO  brennt es? 
WAS  brennt? 
WIE VIELE sind betroffen/verletzt? 
WER  meldet? 
WARTEN auf Rückfragen! 

Feueralarm oder Hausalarm ist über den nächstgelegenen Druckknopf-
melder auszulösen und die Pförtnerloge zu informieren. 
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3.7  Alarmsignale und Anweisungen beachten 

Bei Feueralarm ist das jeweilige Gebäude unverzüglich zu verlassen. 

Die Feuerwehr ist von einem Gebäudekundigen an der Anfahrtsstelle zu 
erwarten und einzuweisen. Personen mit besonderen Brandschutzaufga-
ben finden sich an der Brand-/Schadensstelle ein. 

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr unterstützen die Personen mit be-
sonderen Brandschutzaufgaben die Einsatzleitung der Feuerwehr mit 
ihren betrieblichen Kenntnissen und werden ab diesem Zeitpunkt nur 
noch auf Anforderung des Einsatzleiters der Feuerwehr tätig. 

Das Gebäude darf erst wieder betreten werden, wenn es durch den Einsatzlei-
ter der Feuerwehr oder die aktuell das Hausrecht ausübende Person freigege-
ben wird! 

3.8 In Sicherheit bringen 

Gefahrenbereich auf dem schnellsten Wege verlassen! 

Verletzte, hilfsbedürftige und gefährdete Personen mitnehmen! 

Nicht in Panik geraten! 

         Gekennzeichneten Flucht- und Rettungswegen folgen! 

         Keine Aufzüge benutzen! 

In verqualmten Räume auf dem Fußboden kriechen, möglichst mit 
nassem Tuch vor Mund und Nase. 

Bei verqualmten Rettungswegen und Notausgängen den vom Brandherd am 
weitesten entfernten Raum aufsuchen. Durch Signale auf sich aufmerksam  
machen (ggfs mit Mobiltelefon)! 

            Sammelplatz aufsuchen (Sammelplätze siehe Anlage I)!  
            Vermisste Personen melden!  
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Löschversuche möglichst nicht allein unternehmen! 

Arbeitsprozesse, bei denen im Brandfall Gefährdungen durch Explosion, Verät-
zung, Vergiftung oder elektrischen Strom auftreten können, sind (soweit mög-
lich) unverzüglich zu unterbrechen. Für diese Labore und Werkstätten sind 
Alarmpläne zu erstellen. 

Versorgungsleitungen für explosionsgefährliche, brennbare, giftige, ge-
sundheitsschädliche und ätzende Gase oder Flüssigkeiten sind in allen 
vom Brand betroffenen oder unmittelbar bedrohten Bereichen sofort zu 
schließen (Not-Aus-Schalter, Not-Taster, Absperrventil). 

Bei Bränden von Lüftungs- und anderen Anlagen, Maschinen und Gerä-
ten sind diese zunächst, so weit wie möglich, außer Betrieb zu nehmen. 

Brände an elektrischen Maschinen und Geräten werden mit Trockenlö-
schern – in erster Linie CO2, notfalls Pulverlöschern – bekämpft. 
Nasslöscher nur bis 1000V benutzen, Sicherheitsabstand von 1m einhal-
ten. Gefahr des Stromschlags! 
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4  Brandschutzordnung Teil C 

Teil C der Brandschutzordnung beschreibt die Verantwortung, Pflichten und 
Aufgaben von bestimmten Personen im vorbeugenden und abwehrenden 
Brandschutz. 

4.1 Allgemeines 

Die Gesamtverantwortung für den Brandschutz obliegt dem Präsidenten der 
HFBK Hamburg. Für die verschiedenen Bereiche überträgt er seine Pflichten 
und Aufgaben auf den Kanzler, den Leiter der Abteilung für Gebäude- und Bau-  
management sowie auf deren Vertreter. Dementsprechend nehmen diese Per-
sonen für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich die Unternehmerfunktion wahr. 

Unberührt davon bleibt die Kontroll- und Aufsichtsverantwortung, die auch nach 
der Pflichtenübertragung beim Präsidenten verbleibt. Insbesondere in den Fäl-
len, wo Bestimmungen der Brandschutzordnung Lehre und Forschung gravie-
rend tangieren oder einschränken, wenn sie z.B. der Realisierung eines künst-
lerischen Projektes entgegenstehen, soll der Präsident umgehend informiert 
werden, um in sorgfältiger Abwägung eine Lösung des Interessenskonflikts 
herbeizuführen. 

4.2 Brandverhütung 

Der Kanzler hat insbesondere folgende Pflichten und Aufgaben: 

 die Kontrolle über die Unterweisung der Brandschutz- und Evakuie-
rungshelfer.

 Organisationsverantwortung bei der Evakuierung von hilfsbedürfti-
gen Menschen.

 Kontrolle der Einhaltung sämtlicher Prüffristen von prüfpflichtigen
Rettungs- und Brandschutzeinrichtungen.

 Organisatorische Verantwortung, dass Beschäftigte und Studierende
über den Brandschutz informiert sind.

Der Leiter der Abteilung für Gebäude- und Baumanagement der HFBK Ham-
burg hat insbesondere folgende Pflichten und Aufgaben: 

 Bekanntmachung der Brandschutzordnung.

 Ständige Freihaltung der Rettungswege im Freien, der Bewegungs-
flächen sowie der Zufahrten für die Feuerwehr und Rettungsdienste.

 Genehmigung von Feuer- und Heißarbeiten gemäß Nummer 3.3 der
Verfahrensanweisung (siehe Anlage II).
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 Einhaltung der Brandschutzbestimmungen bei den durch Beschäf-
tigte der Abteilung für Gebäude- und Baumanagement beauftragten
oder betreuten Maßnahmen wie: Nutzungsänderungen von Räu-
men, Neu-, Erweiterungs- und Umbauten, Durchführung von Bau-
unterhaltungsmaßnahmen.

 Einbindung des Brandschutzbeauftragten und der Fachkraft für Ar-
beitssicherheit der HFBK Hamburg bei o.a. Maßnahmen.

 Geschäftsführung bei der Abarbeitung von Mängelprotokollen im
Zusammenhang mit der Durchführung von Brandverhütungsschau-
en und übrigen Begehungen durch Beschäftigte der Feuerwehr.

Der Brandschutzbeauftragte (Anlage III) hat folgende Aufgaben: 

 Regelmäßige schriftliche Unterweisung der Evakuierungshelfer.

 Beratung der Beschäftigten, des Unternehmers und der Einrich-
tungen der HFBK Hamburg in Angelegenheiten des baulichen und
organisatorischen Brandschutzes.

 Ausstattung mit weißen Helmen und roten Warnwesten.

 Erarbeitung liegenschaftsbezogener Alarmpläne (Leitfäden für Not-
fälle) in Abstimmung mit der Leitung der Abteilung für Gebäude- 
und Baumanagement.

Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten: 

 Meldung von Mängeln und Beratung der Dienststelle über Belange
des baulichen und organisatorischen Brandschutzes in ihrem Ar-
beitsbereich.

Aufgaben des Sachkundigen für Schweißarbeiten: 

 Feuer- und Heißarbeiten wie Schweißen, Schneiden, Löten, Trenn-
schleifen, Flammwärmen und vergleichbare Arbeiten mit offener
Flamme, erhitzten Gasen oder Lichtbogen sind ausschließlich nach
Genehmigung oder in Begleitung des Sachkundigen für Schweißar-
beiten durchzuführen. Hierfür gilt die Verfahrensanweisung Feuer- 
und Heißarbeiten (Anlage II).

 Bei Arbeiten in der Metallwerkstatt sowie bei künstlerischen Arbei-
ten, die von der Metallwerkstatt ausgehend betreut werden, ist der
Werkstattleiter der Sachkundige für die dort ausgeführten Arbeiten.
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4.3 Brandabwehr 

Im Falle eines Brandes sind alle im Gebäude befindlichen Personen verpflich-
tet, sich und, sofern ohne Eigengefährdung möglich, andere Personen in Si-
cherheit zu bringen.  

Bestimmte Personen tragen besondere Verantwortung: 

Brandschutzhelfer (tragen rote Warnwesten): 

 Sofern ohne Eigengefährdung möglich, bekämpfen die Brand-
schutzhelfer Entstehungsbrände, unterstützen bei Räumungsübun-
gen, kontrollieren die Brandschutzeinrichtungen und die Flucht- und
Rettungswege.

Evakuierungshelfer: 

 Alle Beschäftigten der HFBK unterstützen als Evakuierungshelfer
die Gebäuderäumung im Brandfall. Jeder Beschäftigte ist in den
ihm zugewiesenen Räumen für die Evakuierung hilfsbedürftigter
Personen verantwortlich.

4.4 Sicherheitsmaßnahmen 

Im Brandfall veranlasst der Leiter der Haustechnik oder der Hausmeister, dass 
die Aufzüge ins Erdgeschoss gefahren und dass die mechanischen Rauch- und 
Wärmeabzugsanlagen in Betrieb genommen werden. 

Grundsätzlich werden im Alarmfall Gebäude oder bestimmte Bereiche entweder 
durch den Präsidenten selber oder durch eine von ihm beauftragte Person ge-
schlossen. Sollte allerdings Gefahr in Verzug vorliegen, dann kann dieses auch 
durch andere Personen vorgenommen werden. In diesem Fall ist der Präsident 
unverzüglich von der Stilllegung zu informieren. 

4.6 Nachsorge 

Jeder Schadensfall (auch der kleinste Brand) ist dem Leiter der Abteilung Ge-
bäude- und Baumanagement und dem Brandschutzbeauftragten der HFBK zu 
melden. 

Brandmelde-, Feuerlöschanlagen, Geräte und Einrichtungen müssen nach ei-
nem Einsatz unverzüglich  und vollständig einsatzbereit gemacht werden. 
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5 Schlussbestimmungen und Bekanntmachung 

Diese Brandschutzordnung entbindet nicht von der Verpflichtung, sonstige 
Rechtsvorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und allgemeine Re-
geln der Technik zu beachten und einzuhalten. Die Brandschutzordnung kann 
für besondere Bereiche z.B. durch detaillierte Alarmpläne ergänzt werden. 

5.1 Bekanntgabe der Brandschutzordnung 

Die Brandschutzordnung Teil A (DIN A5 rot umrandet) ist in den Aufenthalts-
räumen (z.B. Büroräume, Hörsäle, Seminarräume, Werkstätten) auszuhängen. 

In besonders gefährdeten Bereichen (z.B. Werkstätten) ist Teil B der Brand-
schutzordnung öffentlich auszuhängen.  

Die Brandschutzordnung Teil B und C ist durch den Leiter Gebäude- und 
Baumanagement an alle Beschäftigten zu verteilen. Sie sollen regelmäßig den 
Beschäftigten vorgelegt werden. 

Lehrbeauftragten sind die für sie relevanten Bestimmungen aus der Brand-
schutzordnung bekannt zu machen. 

Studierende sind zu Beginn des Studiums und wiederkehrend in besonders ge-
fährdeten Bereichen (z.B. Werkstätten) von den Teilbereichsverantwortlichen 
(Werkstattleiter oder Professor) über die für sie relevanten Verhaltensregeln zu 
informieren. 

5.2 Inkrafttreten 

Die Brandschutzordnung der HFBK Hamburg tritt am 29.10.2015 in Kraft. Die 
bisherige Brandschutzordnung vom 02.04.2004 verliert damit ihre Gültigkeit. 

Hamburg, den 22.9.2020 

________________________ 
Präsident Prof. Martin Köttering 



Brandschutzordnung – Stand 22.9.2020  

Seite 15 von 18 

Anlage I – Standorte und Sammelplätze 

Standorte: 
Lerchenfeld 2 
Finkenau 35 
Wartenau 15 

            Sammelplätze: 

Für die Gebäude Lerchenfeld und Finkenau: 

Uferstraße, Ecke Finkenau (durch Schild markierter Bereich) 

Für das Gebäude Wartenau: 

Wartenau, Ecke Uhlandstraße, Fußgängerampel 
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Anlage II – Verfahrensanweisung Feuer- und Heißarbeiten 

Diese Verfahrensanweisung gilt für die Durchführung von Feuer- und Heißar-
beiten (wie Schweißen, Schneiden, Löten, Trennschleifen, Flammwärmen und 
ähnliche Arbeiten mit offener Flamme, erhitzten Gasen oder Lichtbogen) in al-
len Einrichtungen der HFBK Hamburg wie auch auf den dazugehörigen Grund-
stücken. Sie ist ebenfalls anzuwenden, wenn o.a. Arbeiten durch Beschäftigte 
von Fremdfirmen ausgeführt werden. 

Die Erlaubnis für die Durchführung von Feuer- und Heißarbeiten erteilt gemäß 
Unfallverhütungsvorschrift der Unternehmer, und zwar derjenige, der den Auf-
trag für die Durchführung dieser Arbeiten erhalten hat. Innerhalb des Unter-
nehmens ist es diejenige Person, der die Durchführung der entsprechenden Ar-
beiten vom Unternehmer übertragen wurde; in jedem Fall ist es nicht diejenige 
Person, die die Feuer- und Heißarbeiten durchführt (siehe Nummer 7 des Er-
laubnisscheines). 

Auf die Erteilung eines Erlaubnisscheines kann verzichtet werden bei 
 zugelassenen Schweißarbeitsplätzen,

 Feuer- und Heißarbeiten, die in Bereichen durchgeführt werden, in
denen keine Brandgefahr oder andere Gefährdung besteht,

 Baumaßnahmen, die unter den Geltungsbereich der Baustellenver-
ordnung fallen. Dort gelten spezielle Regelungen, die entweder
durch den Bauherrn oder den Koordinator für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bekannt gegeben werden.

Der Auftraggeber, Nummer 6 des Erlaubnisscheines, hat die Geschäftsführung 
bei der Erteilung der Erlaubnis. Dies beinhaltet z.B. die Initiierung und Überwa-
chung des Verfahrens. Er ist dafür verantwortlich, dass vor Beginn der Feuer- 
und Heißarbeiten alle erforderlichen Unterschriften vorliegen. 

Zur Ausführung von Feuer- und Heißarbeiten sind nur Personen berechtigt, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Hinsichtlich der Durchführung von Arbeiten 
im Sinne der UVV Schweißen muss der Ausführende durch eine gültige Prü-
fung den Nachweis der erforderlichen Sachkenntnis und Fertigkeiten erbracht 
haben. 

Den Sachkundiger für Schweißarbeiten im Sinne der UVV Schweißen finden 
Sie in Anlage III. Er berät die Beschäftigten der HFBK Hamburg, sobald Feuer- 
und Heißarbeiten in Bereichen durchgeführt werden sollen, in denen die Brand-
gefahr aus baulichen oder betriebstechnischen Gründen nicht restlos beseitigt 
werden kann. Ferner dürfen Schweißarbeiten an Behältern, die gefährliche 
Stoffe enthalten oder enthalten haben können, nur unter seiner Aufsicht 
ausgeführt werden. 
Bei externer Beauftragung der Feuer- und Heißarbeiten darf Auftraggeber im 
Sinne des Erlaubnisscheines immer nur ein Unternehmer sein, der mit der 
HFBK Hamburg in einem direkten Vertragsverhältnis steht. Mit dieser Regelung 
soll der Problematik mit den Subunternehmern begegnet werden. 
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Als Berater für das Verfahren und die Durchführung der Arbeiten stehen der 
Brandschutzbeauftragte und die Fachkraft für Arbeitssicherheit zur Verfügung. 

Während der Ausführung der Feuer- und Heißarbeiten sind noch folgende wei-
tere Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten: 

 Die Feuer- bzw. Heißarbeiten dürfen von den Ausführenden nur im Beisein von
mindestens einer weiteren Person ausgeführt werden. Der Brandposten beo-
bachtet während der gesamten Zeit die Arbeiten.

 Zwischenzeitlich sind die Nachbarbereiche zu kontrollieren, da diese durch
Funken und Tropfen sowie Wärmeleitung gefährdet sind.

Nach Beendigung der Arbeiten sind folgende Maßnahmen zur Brandverhütung
erforderlich:

 Schweißgeräte und Gasflaschen sind unmittelbar nach Beendigung der Arbei-
ten aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. Die Ventile der Gasflaschen sind
zu schließen.

 Das Umfeld ist auf Brandentstehungsherde zu überprüfen.

 Aus organisatorischen Gründen sollte die Nachkontrolle durch Personen aus
dem Zuständigkeitsbereich, in welchem die Arbeiten ausgeführt wurden, reali-
siert werden.

 Durch Nachkontrollen ist der Bereich in festgelegten Abständen auf eventuelle
Schwelbrandherde zu überprüfen. Anfänglich sind halbstündige Kontrollen er-
forderlich, später sind größere Zeitabstände möglich. Im Normalfall ist eine ab-
schließende Kontrolle nach 4 Stunden ausreichend.

 Feuerlöschgeräte sollen bis nach Beendigung der Kontrollen bereitgehalten
werden.
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Anlage III - Personen mit Aufgaben im Brandschutz: 

Präsident: 
Martin Köttering 

Kanzler: 
Anna Neubauer 

Leiter der Abteilung für Gebäude - und Baumanagement: 
Ute Reiter 

Brandschutzbeauftragter: 
Michael Sommerfeld 

Sachkundiger für Schweißarbeiten im Bereich Haustechnik:
Künstlerischer Werkstattleiter für Metall (Alexander Holtkamp)   

Sachkundiger für Schweißarbeiten im Bereich künstlerische Arbeiten und 
Metallwerkstatt: 
Künstlerischer Werkstattleiter für Metall (Alexander Holtkamp) 

Brandschutzhelfer: 
Alle Mitarbeiter der Werkstätten und des Hausservices 

Brandschutzhelfer Wartenau: 
SprecherIn der ProfessorInnen für den Anfängerbereich 

Evakuierungshelfer: 
Alle Mitarbeiter 
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